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PLANTA BAIXA - GINÁSIO POLIESPORTIVO

Escala: 1 / 75

Escala Gráfica:
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Abastecimento 
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SINALIZAÇÃO

PISO ACABADO

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES

1
.
8
0
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INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO

EXTINTOR DE PAREDE

PISO ACABADO

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES

EXTINTOR

DE INCÊNDIO

10 un.

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 20 B:C - 6Kg

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA, 2A 10L

ILUM. DE EMERGÊNCIA DE ACLAREAMENTO

(Instalar a uma altura de 2,20 do piso)

LEGENDA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

 - 6 un.

- 7 un.

- 9 un.

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO

 E SALVAMENTO

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

SAÍDA

EXTINTOR

DE INCÊNDIO

EXTINTOR

DE INCÊNDIO

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

3 un.

13 un.

*Nenhuma das edificações será suprida por GLP.

*Não haverá cocção de alimentos..

ABRIGO DE

MANGUEIRA E

HIDRANTE

4 un.

HIDRANTE DE PASSEIO (RECALQUE) - 2 un.

CASTELO D'ÁGUA 

CAPACIDADE 30.000L - 1un.

VER MEMORIAL DESCRITIVO

Reserva de Incêndio

7.000 L

TODOS OS DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - NÃO PODE SER USADO, COPIADO OU CEDIDO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO

















 




  

 

Ginasio Poliesportivo - Incêndio





965x594 mm

1 - DIMENSÕES EM METROS;

NOTAS:

2 - TODAS AS COTAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDOS NO LOCAL;

3 - PROJETO EM FASE DE MODIFICAÇÃO DEVIDO ÀS ALTERAÇÕES DE "LAYOUT".












DESCRIÇÃO :





Ano Bom - Barra Mansa

PROJETO DE GINÁSIO MULTIUSO NO BAIRRO ANO BOM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

INCÊNDIO


