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PASSEI0

INCENDIO |

1) TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO, PINTADA NA COR VERMELHA
2) REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, $63 mm

3) ADAPTADOR #63mm, RSF x ENGATE RAPIDO #83mm
4) TAMPAO #63mm ENGATE RAPIDO

DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE
SEM

(HR)

ESCALA

NOTA: A TAMPA DEVE ESTAR AFASTADA A 0,50m DA GUIA DO PASSEI0

FUNDO
VERMELHO

180

PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

180

T &

250

130

SIRENE ELETRONICA

SIRENE ELETRONICA

ACIONADOR MANUAL

ACIONADOR ’7

MANUAL

]

CAIXA 2'X4" C/
TAMPA C/ FURO CENTRAL

ALVENARIA

ELETRODUTO DE
PVCRIGIDO

PISO

m DET. INSTALACAO DO ALARME DE INCENDIO
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DIAGRAMA ISOMETRICO DA REDE DE HIDRANTES
SEM ESC.

NOTAS:

1) TUBULAGAO EM AGO GALVANIZADO, $83mm

2) MANGUEIRAS DE #38mm, 60m (4x15m)
— (TIPO 2-NBR 11861/ABNT)

3) ABRIGOS = (60x90x17)cm

4) REQUINTES #19mm
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VISTA — CAIXA ABERTA
VISTA — CAIXA FECHADA
PISO
ALIMENTACAO ALIMENTAGAO
LEGENDA:
1) ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO PENDURAR, EM CHAPA DOBRADA, # 18 MSG, NAS DIMENSOES (90x60x20)cm. 60
2) REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° #63mm
3) ADAPTADOR #63mm, RSF x ENGATE RAPIDO #38mm
4) MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIAMETRO 38mm E COMPRIMENTO 30m(2x15)m. % s %
UNIOES DE ENGATE RAPIDO
5) ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO 38mm, JUNTA DE ENGATE RAPIDO, REQUINTE #19mm & n &
8) CESTO BASCULANTE
7) VISOR DE VIDRO
8) CHAVES PARA CONEXOES DE ENGATE RAPIDO (STORZ), #63mmX38mm 8
9) TAMPAO STORZ 838mm 1
DETALHE DO HIDRANTE EXTERNO (HE) PLANTA
SEM ESCALA
LUMINARIA DE
EMERGENCIA \
~
= 1]

o
=l

DETALHE DE LIGAGAO DA BOMBA
SEM ESC.

LEGENDA :
ELETROBOMBA

UNIZO

REGISTRO GAVETA

VALVULA DE RETENGAO
QUADRO DE FORGA

CONTENDO SINALIZAGAO DE:
a) PAINEL ENERGIZADO

b) BOMBA EM FUNCIONAMENTO
¢) FALTA DE FASE

PR ®EOO

REGISTRO GLOBO

ISOMETRICO DA CASA DE BOMBA
ESCALA

MANOMETRO (ESCALA DE O a 100 PSI)
PRESSOSTATO (REGULAGEM DE 3 a 58 PSl)
CILINDRO DE PRESSAO (COMP. 1,20m, $150mm)

ALTURA DE 250cm

(o7 DET. INSTALACAO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA

</

d) FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DA PARTIDA

SEM ESCALA
NOTA:

1) AS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA, FORAM
DESCRITAS NO MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO.

ANEXO "K"

INFORMAGOES SOBRE OS SISTEMAS

EXTINTORES 08 PO QUIMICO SECO (P.Q.S.) 20-B:C

CONFORME IT-16 03 PO QUIMICO SECO (ABC) 6-A:40-B:C

TUBULAGAO: @63mm (FERRO GALVANIZADO)
02 HIDRANTES: MANGUEIRAS DE 38mm - COMPR. 60m
ESGUICHOS: @19mm E JATO REGULAVEL

HIDRANTES
CONFORME IT-17

SINALIZAGAO DE
EMERGENCIA
CONFORME IT-15

CONFORME TABELA "A"

ILUMINAGAO DE
ENCIA 35LU
CONFORME IT-13

AUTONOMAS DE EMERGENCIA, NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX

ALARME E DETECGAO

CONFORME IT-14 29 DETECTORES DE FUMACA

SAIDA DE
EMERGENCIA
CONFORME IT-08

03 ESCADA NAO ENCLAUSURADA (ESCADA COMUM)

CONTROLE DE PISOS INCOMBUSTIVEIS E ANTIDERRAPANTE NAS ESCADAS E RAMPAS.

MATERIAIS DE
ACABAMENTO DIVISOES INTERNAS COM PAINEIS DE MATERIAIS RESISTENTES AO FOGO.
CLASSIFICAGAO - Decreto Estadual n° 44.746/08
GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO
F LOCAL DE REUNIAO DE PUBLICO F-1 CENTRO DE DOCUMENTOS HISTORICOS
CARGA DE INCENDIO - IT 09
CARGA DE INCENDIO
DIVISAO OCUPAGAO/USO DESCRIGAO EM MtAm2
F-1 LOCAL DE REUNIAO DE PUBLICO CENTRO DE DOC. HISTORICOS 2.000

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO CARGA DE INCENDIO (MJ/m2)
ALTO 2.000
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Q
ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO
DO ORGAO DE CERTIFI
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PISO PISO

VISTA — ABRIGO FECHADO VISTA — ABRIGO ABERTO

DETALHE DE INSTALAGAO DO EXTINTOR DE INCENDIO NO ABRIGO
SEM ESCALA

30
FUNDO
VERMELHO
]
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO
DO ORGAO DE CERTIFICAGAO
CREDENCIADO PELO INMETRO

ROTULO DO FABRICANTE

180 cm

SINALIZACAO

160 cm
ALTURA MAXIMA

/
/

/

/

180 cm

ALTURA =

BASE DO EXTINTOR
ALTURA MINIMA = 20 cm

PISO

DETALHE DE INSTALAGAO DO EXTINTOR DE INCENDIO
SEM ESCALA
NOTA: OS EXTINTORES DE INCENDIO DEVERAO TER ACESSOS LNVRES E DESIMPEDIDOS

DETALHE DAS PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SEM

ESCALA

TABELA "A"
1 - SINALIZAGCAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
CcODIGO sSiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
INDICAGAO DO SENTIDO
s2 (ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAIDA DE
QUANTIDADE EMERGENCIA;
ESQ. | DIR. DIMENSOES MINIMAS:
106 L=20H
s3 INDICAGAO DE UMA SAIDA
DE EMERGENCIA A SER
QUANTIDADE AFIXADA ACIMA DA PORTA,
PARA INDICAR O SEU
0 ACESSO
S8 SIMBOLO: RETANGULAR INDICAGAO DO SENTIDO
) FUNDO: VERDE DE FUGA NO INTERIOR
SAIDA DE :
QUANTIDADE DAS ESCADAS
P EMERGENCIA PICTOGRAMA INDICAGAO DO SENTIDO
FOTOLUMINESCENTE ESQUERDA OU DIREITA,
so DESCENDO OU SUBINDO
0 DESENHO INDICATIVO
DEVE SER POSICIONADO DE
QUANTIDADE ACORDO COM O SENTIDO
o ASER SINALIZADO
PLACA COM SIMBOLOGIA " i
RETANGULAR, FUNDO INDICACAO DE SAIDA
S12 ) VERDE COM MENSAGEM DE EMERGENCIA,
SAIDA DE *SAIDA" E OU PICTOGRAMA UTILIZADA COMOA
EMERGENCIA £ OU SETA DIRECIONAL COMPLEMENTACAG
FOTOLUMINESCENTE, DO PIGTOGRMA
COM ALTURA DE LETRA FOTOLUMINESCENTE
QUANTIDADE SEMPRE. 250 MM (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
05
3 - MENSAGENS ESCRITAS
CcODIGO siMBOLO SIGNIFICADO| FORMA E COR APLICAGAO
ESTA EDIFICAGAO ESTA DOTADA SIMBOLO: QUADRADO
OS SEGUINTES SISTEMAS DE OU RETANGULAR
PROTEGAO CONTRA INCENDIO FUNDO: COR CONTRASTE
g‘g'fg‘:ﬂi‘s%zos COM A MENSAGEM
EXTINTORES
sinaLZagA0 DE Eneraencis [ NG NA ENTRADA PRINCIPAL
M1 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PICTOGRAMA: MENSAGEM DAEDIFICAGAO
SRR AT CngA ESCRITA REFERENTE AOS
St
CONTROLE DE WATERIAL INCENDIO SISTEMAS DE PROTEGAO
GE ACABAMENTO EXISTENTES -
NAEDIFICAGRO | CONTRAINCENDIO
EM CASO DE EMERGENCIA EXISTENTES NA EDIFICAGAO
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS
LIGUE 190- POLICIA MILITAR TIPO DE ESTRUTURA E
QUANTIDADE TELEFONES DE EMERGENCIA
01
5 - SINALIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS
CcODIGO siMBOLO SIGNIFICADO| FORMA E COR APLICAGAO
E1 INDICAGAO DO LOCAL DE
ALARME SONORO INSTALAGAO DO ALARME
QUANTIDADE DE INCENDIO
03
E2
COMANDO MANUAL
DE ALARME PONTO DE ACIONAMENTO
ALARME DE ALARME DE INCENDIO
QUANTIDRDE DE U BOMBA DE INCENDIO
05 INCENDIO DEVE VIR SEMPRE
ACOMPANHADO DE UMA
MENSAGEM ESCRITA,
DESIGNANDO O
EQUIPAMENTO ACIONADO
E3 SIMBOLO: RETANGULAR OU POR AQUELE PONTO
BOMBA DE QUADRADO, FUNDO VERMELHO
INCENDIO PICTOGRAMA: FOTOLU-
BOMBA MINESCENTE
DE
QUANTIDADE INCENDIO
01
ES EXTINTOR DE INDICAGAO DE
INCENDIO LOCALIZAGAO DOS
EXTINTORES DE INCENDIO
QUANTIDADE
17
€8 INDICAGAO DO ABRIGO
ABRIGO DE DA MANGUEIRA DE
MANGUEIRA INCENDIO COM OU SEM
E HIDRANTE HIDRANTE NO SEU
QUANTIDADE INTERIOR
02

LEGENDA

GERAL

TUBULAGAO DE HIDRANTES

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO CO2 4 Kg

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO (P.Q.S) 6 Kg

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO CO2 6 Kg

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AP 10 L

HIDRANTE DUPLO (H.L ou H.E.)

HIDRANTE DE RECALQUE (HR)

ACIONADOR MANUAL DA BOMBA

RESERVATORIO DE INCENDIO

LOCAL DA BOMBA DE INCENDIO

A |
HobMEeET®|

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

r1
&

PAINEL CENTRAL DE ALARME

=
2

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE ALARME

ACIONADOR MANUAL DE ALARME (BOTOEIRA)

AVISADOR DE ALARME DE INCENDIO

DETECTOR DE FUMAGA (INSTALADOS NO ENTRE FORRO E NAS CIMALHAS)

g

INDICAGAO DO CODIGO DA PLACA DE SINALIZAGAO — VER TABELA "A”

!b@ﬂl

LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA, NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO

= 5 LUX

QUADRO

DE AREA

PLANTA DO _1°_PAVIMENTO/IMPLANTAGAO | 727,50 m2
PLANTA DO 2° PAVIMENTO | 318,14 m2
[ToTAL | 1.045,64 m2

PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E
PANICO PARA A EDIFICAGAO SITUADA NA

PRACA ARTHUR LUIZ CORREIA
AMPARO,BARRA MANSA, RIO DE JANEIRO.

ESCALA: NpIcADA

DATA:

PRANCHA:

02/02

ASSUNTO:

DETALHES, LEGENDA GERAL, ANEXO K,
TABELA A, QUADRO DE AREAS, DIAG. HIDRANTES

PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL PELO

AUTOR DO PROJETO:

MITRA DIOCESANA DE BARRA DO PIRAI

LEV. ARQ.

N° DO PROCESSO:

OBSERVAGAO:

VISTO:
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